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1.

2.

Реквизиты

предписания

N2174/1 от
08.09.2021г

N2174/1 от
08.09.2021г

Переченьнарушений, указанных в

предписании Госпожнадзора

г. ВладивостокПартизанскийпр.44

Не разработанрегламенттехнического
обслуживания-, систем
противопожарнойзащиты,

утвержденныйруководителем, который
составляется с учетомтребований
техническойдокументации
изготовителя, технических средств,
функционирующихв составе систем

противопожарнойзашиты
На объектезащиты не хранится
техническая документацияна системы
противопожарнойзащиты- (АПС
СОУЭ,дымоудаление, пожаротушение),
в том числе технические средства,
функционирующиев составе указанных

Исполнитель

Служба
контроля и

безопасности
(Абукин Н.Б.)

Мероприятияпо устранению
нарушений

Разработатьрегламенттехнического
обслуживаниясистем

противопожарнойзащиты

Планируемый
срок
устранения

нарушений
25.09.21

Отметка о

выполнении

Выполнено

Выполнено



з.

4.

5.

N2174/1 от
08.09.2021г

N2174/1 от
08.09.2021г

NQ174/1 ОТ

08.09.2021г

систем, и результатыпусконаладочных
испытанийуказанных систем
Утвержденнаяруководителем
организации инструкция о мерах
пожарнойбезопасностине отражает)
спецификупожарнойопасности здания
Допущеноразмещениена лестничной
площадке (левое крыло) различных
изделий(декорации) препятствующие
безопаснойэвакуации
Руководительорганизации не
обеспечилкатегорированиепо
взрывопожарнойи пожарной
опасности, а так же - определение
класса зоны в соответствии с главами 5,

7 и 8 Федеральногозакона
”Техническийрегламенто требованиях
пожарнойбезопасности”помещений
(пожарных отсеков) производственного
складскогоназначения'с обозначением
их категорий(за исключением

помещенийкатегорииД по

взрывопожарной-и пожарной
опасности) и классов зон на входных
дверяхпомещенийс наружнойстороны
на видном месте- (помещение

книгохранилищана 8 этаже). Категории
зданий, сооружениии помещений
производственногои складского
назначения по пожарнойи

взрывопожарнойопасности
указываются в проектной-
документации на 'объекты,
капитального строительстваи

реконструкции(проектная

документация-не предоставлена)

Служба
контроляи
безопасности
(Абукин Н.Б.)

млш

В план
строительных
работ

Переработатьинструкциюпо
пожарнойбезопасности

Убратьслестничнойплощадке
(левое крыло) различныхизделий
(декорации) препятствующие
безопаснойэвакуации
Помещениекнигохранилища
отделить противопожарными
перегородками

10.09.22

10.09.22

10.09.22

Выполнено

Выполнено

Выполнено



б.

7.

8.

NQ174/1 ОТ
08.09.2021г

N2174/1 от
08.09.2021г

N2174/1 от
08.09.2021г

N2174/1 от
08.09.2021г

Формаи порядокрегистрации
декларации пожарнойбезопасности,
составленной в соответствии с частями
1 и 2 статьи 64 Федеральногозакона
NQ123 от 22.07.2008, не утверждены
федеральныморганомисполнительной
власти,уполномоченным на решение
задач в областипожарной
безопасности,

Руководительорганизации не
организовалработыпо ремонту,
техническомуобслуживаниюи

эксплуатации системы оповещения и

управления эвакуациейлюдейпри
пожареобеспечивающиеисправное
состояние указанныхсредств(согласно
записи, в журналеэксплуатациисистем
противопожарнойзащиты'от
30.08.2021 низкийуровень громкостив
кабинетах, номерах гостиницы)

Руководительорганизации не
организовал работыпо ремонту,
техническомуобслуживаниюи
эксплуатации системы автоматической
установки пожаротушения
обеспечивающиеисправноесостояние
указанных средств (согласно записи, в

журнале эксплуатациисистем
противопожарнойзашиты от 28.08.2021
в ходе строительныхработповреждена
линия ДПЛС7 этаж, 8 этаж, 9 этаж)
Руководительорганизации не

организовал работыпо ремонту,
техническомуобслуживаниюи

эксплуатации системы автоматической
пожарнойсигнализации

Служба
контроляи
безопасности
(Абукин Н.Б.)

Служба
контроляи
безопасности
(Абукин Н.Б.);

Обслуживающая
компания

Служба
контроля и

безопасности
(Абукин Н.Б.);

Обслуживающая
компания

Служба
контроля и

безопасности

Разработатьи утвердить
декларацию пожарной
безопасностив управлении МЧС
Приморскогокрая

Провестиремонтсистемы
оповещения

Провестиремонт системы
пожаротушения

Провестиремонт системы АПС
(перенести ИПР)

10.09.22

10.09.22

10.09.22

10.09.22

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено



9.

10.

NQ174/1 ОТ

08.09.2021г

NQ174/1 ОТ

08.09.2021г

обеспечивающиеисправноесостояние
указанных средств (согласно записи, в

журнале эксплуатации систем
противопожарнойзащиты от 30.08.2021

нет ППУ в серверных1 этажа, 5 этажа, 8

этажа, требуетсязамена кабеля.ИПР в

местах общегопользования находятся
рядом с выключателями

Руководительорганизациине
обеспечилсоблюдениесроков
освидетельствования, указанных в

паспортахогнетушителей,

расположенныхв помещениях,
пищеблока
Не обеспеченохранениетехнической
документации на системы
противопожарнойзашиты в том числе:

путейэвакуации людейпри пожаре;
огнестойкостистроительных
конструкций, систем обнаружения
пожара;систем оповещенияи

управленияэвакуациейлюдейпри
пожаре, вследствие чего невозможно

идентифицироватькласс

функциональнойпожарнойопасности и

установить соответствие требованиям
пожарнойбезопасности

(Абукин Н.Б.);

Обслуживающая
компания

Служба
контроляи
безопасности
(Абукин н.Б.)

Переосвидетельствовать
огнетушители

Плетнева Т.Ю.

10.09.22 Выполнено

Выполнено

РуководительСКБ


